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東北電力　電力柱より
3φ3W 6.6kV 50Hz

コンクリート底板

異種管接続材

コンクリート根かせ(1200×240×180)

足場ボルト

端末ブッシング

電線管　PE80＊1、25＊1

電力計器用変圧器(VCT)
※電力工事

絶縁コネクタカバー

絶縁コネクタカバー

PDC 22sq

高圧端末処理材(屋外/耐塩型)

アームタイレスバンド(SABD-19S-DW)

高圧ケーブル　6.6kV CVT22sq

軽腕金 75×75×1500
(L=1100に加工)

アームタイレスバンド(SABD-19S-DW)

絶縁コネクタカバー

自在バンド(3BD-HC-23)

巻付グリップ(シンブル用) 38sq

コンクリート柱　12-19-500

アームタイレスバンド(SABD-19S-DW)

軽腕金 75×75×1800

SOG　高圧気中開閉器(SUS)
7.2kV 400A

引留クランプカバー
※電力工事

※電力工事

※電力工事 ※電力工事

支線 38sq(1種A級)(7/2.6)

支線用玉碍子(中)

巻付グリップ(玉碍子用) 38sq

ステーブロック No.3(700×350×130)

支線用ロッド No.3(19φ×2000L)

巻付グリップ(シンブル用) 38sq

支線ガード
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上田信州電機　有限会社
長野県上田市住吉５２７番地 Ｔｅｌ：（０２６８）２２－３９２０

Ｆａｘ：（０２６８）２５－４９４８

長野県知事許可

電気工事業（般－００４１７１号）

消防施設工事業（般－００４１７１号）ｅ－ｍａｉｌ：ｕｅｄａ－ｓｈｉｎｓｈｕ－ｄｅｎｋｉ＠ｐｏ７．ｎｅ．ｊｐ

図面番号整理番号年月日
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設計現場代理人 設計検印検印工事名

図名

特記事項

GR制御器

積算電力量計

主要設備レイアウト図


